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Pflichtenhefter Elektro: Anhang A, Detailansichten  
Fachbereich: Gebäudeautomation / Elektro / Mechanik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Änderungen 

Datum Version Kürzel Beschreibung 

16.03.2021 1.0 BruRem  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabelle 1, Änderungen 
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1. Anordnung Türen  

(Patientenzimmer, Untersuchungszimmer, Büros) 
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Abbildung 1, Anordnung Türen 
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2. Konsole mit Festdecke 
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Abbildung 2, Konsole Festdecke 
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3. Konsole mit Hohldecke 

Steckdose und Steckdosenleiste

UKV-Steckdosen

Ausschnitt Ø = 60mm

FLF 4 x Ausschnitte 32mm x 54mm

Ausschnitte 52mm x 54mm

FLF 8 x Ausschnitte 32mm x 54mm

Ausschnitt Ø = 20mm, Befestigungslöcher Ø = 

3mm Abstand 36mm x 36mm

Ausschnitt Ø = 22,5mm oder 60mm

Strahlenwarnleuchte Ausschnitt Ø = 60mm

200130

10
0

Metallische Dose

Spez. Kunststoff

Metallische Dose

Tischplatte 

OK = +/- 

0.77m

 

Abbildung 3, Konsole Hohldecke 
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4. Geräteschienen Patientenzimmer 
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Abbildung 4, Geräteschienen Patientenzimmer  
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5. Zutrittskontrollanlagen 

[Ansichten von SECUSUISSE in Bearbeitung] 
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