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Vorgaben

• Arbeiten dürfen nur an regulären Arbeitszeiten 08:00 – 17:00 Uhr und an den Tagen Mo - Do ausgeführt werden (Ausnahmen sind zwingend mit der 
Spitaltechnik / dem Fachbereich abzusprechen).

• Bei Arbeiten muss die Steuerung immer auf Alarmunterdrückung geschaltet werden.

Meldung

• Die Meldung über die Tätigkeiten muss an den zuständigen Fachbereich erfolgen und zwingend folgende Punkte beinhalten:

• Zeitpunkt (Wann wird die Arbeit ausgeführt) Was (Was wird ausgeführt) Wer (Wer ist die ausführende Person) Erreichbarkeit (wie und wo ist die 
Person erreichbar).

• Abweichungen sind zwingend dem zuständigen Fachbereich zu melden.

Zugriff

• Der Zugriff auf Anlagen und Steuerungen darf ausschliesslich vorort erfolgen (Ausnahmen sind zwingend mit dem zuständigen Fachbereich 
abzusprechen).

Vorkehrungen

• Alarmgruppen und Zuteilungen im Alarmserver müssen im Engineering Tool angepasst werden. Das aktuelle Backup muss angepasst werden.

• Parameter und Betriebsdaten müssen gesichert werden.

• Backup erstellen und kontrollieren.

• Freigabe des nächsten Schrittes erfolgt ausschliesslich durch den Fachbereich der Spitaltechnik.

Pflichtenheft: Gebäudeinformatik FE, GA und ME; 
Anhang H, Weisung für Arbeiten im KSGR 
Fachbereich: Gebäudeautomation/Elektro und Mechanik 
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Störungen und 
Meldungen bereinigt

Kontrolle 
Rückmeldung 

an Betrieb

Parameter 
Betriebsdaten 

rücklesen

Backup 
erstellen 

kontrollieren 
und sichern

Nach Freigabe 
FB, GA 

Abschluss

Anlageunter-
drückung 

zurückschalten

Dokumentation 
nachführen

Ausführung 

 
Die Ausführung wird anschliessend in einer Prozessdarstellung beschrieben. 
Ausnahmen sind zwingend mit dem zuständigen Fachbereich (FB) zu besprechen. 
 
 
 
 
 
 
Gültigkeit 

 
Diese Weisung gilt für alle Unternehmer und ist zwingend einzuhalten. Bei Nichtbeachten wird das KSGR die notwendigen 
Massnahmen ergreifen. Schadenfälle und daraus entstehende Kosten werden dem Verursacher in vollem Umfang zu Lasten gelegt. 
 
 
 
Unternehmer:             
 
 
Datum/Unterschrift:            
 
 

 
 
In zweifacher Ausführung drucken 

 Kopie zu Händen des Unternehmers 

 Original unterschrieben an den Fachbereich zurück 
 


