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Von HLK-Netz

Last- Steuerstromkreis 400V

Von USV-AV-Netz

Steuerstromkreis 230V/20A
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Von USV-AV-Netz

Steuerstromkreis 230V/20A

Von Etagenswitch

Ethernet

Bei Anlagen mit einer in tegrierten 

Vorort- Notbedienung wi rd 

zusätzlich ein Touchpanel  PC 
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Von AV-Netz

Steuerstromkreis 230V/20A

Von USV-AV-Netz

Steuerstromkreis 230V/20A

Von Etagenswitch
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SGK HLKS- Anlagen

(Anlagen mit Laststromkreis)

SGK GA Technik

(Anlagen ohne Laststromkreis)

Von AV-Netz

Steuerstromkreis 230V/20A

HU4_TE500 Lüftung Kälte KK/NH3- Überw.
HU4_TC500 AS Lüftung Kälte/NH3- Überw.
HU1_TL534 Notlüftung KK ZUL
HU4_TZ500 NH3- Überwachung

HU3_TE301 GA Management 1
HU3_TC301 AS GA Lastmanagement 1

HU1_TE310 GA Technik 1
HU1_TC310 AS GA Technik 1

AV 1H-U1-521T GA Technik 1 AV 1H-U4-551T Lüftung Kälte KK/NH3- Überw. AV 1H-U3-412T GA Management Redundanz A
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